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CALCUL DES INSTALLATIONS
de chauffage électrique “ MÉCANO ”

Calcul approximatif. — Pour calculer rapidement la puissance nécessaire pour le chauffage 
électrique de locaux d’habitation, la méthode approximative ci-après permettra de déterminer 
l’importance des installations envisagées.

La puissance approximative W en watts est obtenue par la formule
W = SMT

S = Surface de la pièce en m2,
T = Différence maximum de température entre extérieur et intérieur,
M = Coefficient Mécano variable avec la hauteur des locaux, donné par le tableau suivant :

=  Hauteur M Hauteur M | Hauteur M

2™ 3,27 3^ » «4,00 . '1” » M 2
=  2m2ii 3,'iô 3'»25 '1 ,1  <i 'i"‘25 '1 ,71;
=  2mn0 3,66 3m50 h ,31 : ^“ oO 't,90

2"‘75 3,83 3”>75 !t , !t8 ! 5m » 5,1G

L’application de cette formule, est limitée aux immeubles de construction normale et de bonne 
exposition. Elle ne peut pas donner de résultats suffisamment exacts pour de grandes nefs, 
églises, salles de spectacles par exemple, ou pour des constructions en bois, verre, tôle ondulée, 
etc... Elle ne peut pas s’appliquer dans le cas de pièces d’habitation possédant de grandes baies 
vitrées (plus de 2 m2 de vitre pour 50 m3 d’air), pièce d’angle avec 2 ou 3 murs extérieurs, locaux 
mal exposés, humides, sous toiture, etc...

Dans ces cas spéciaux, les puissances nécessaires peuvent varier du simple au double.
On aura par exemple à tenir compte d'une augmentation de environ

10 à 15 %  pour une exposition Nord ; 40 à 50 %  pour une toiture vitrée ;
10 à 20 % par pièce mitoyenne non chauffée ; 40 à 50 %  pour deux parois extérieures ;
15 à 20 % par paroi exposée au vent violent ; 70 à 100 %  pour trois parois extérieures ;

Calcul normal. — La base de calcul de toute installation de chauffage est l’évaluation pré
cise des pertes de chaleur horaires par les parois en contact avec les milieux d’une température 
inférieure à celle du local considéré.

La valeur de ces déperditions dépend : 
de la différence entre les températures intérieures et extérieures; 
de la nature, de l’épaisseur et de la surface des parois; 
de l’exposition de l’immeuble; 
de la force des vents dans la région ;
de la disposition, de la forme et de l’importance des surfaces chauffantes; 
de la durée d’occupation des locaux;

Questionnaire. — Pour permettre une évaluation exacte des puissances nécessaires il nous 
faut connaître les renseignements énoncés ci-après : 

i° Plan des locaux et désignation des pièces ;
2° Longueur, largeur et hauteur, nature et épaisseur de toutes les parois ;
3° Dimensions des portes, fenêtres et baies vitrées ;
!x° Désignation des murs extérieurs, mitoyens ou cloisons intérieures ;
5° Spécifier si les cloisons intérieures, plancher et plafond donnent sur des pièces 

chauffées ou non ;
6° Indiquer l’exposition Nord-Sud de l’Immeuble ;
7° Indiquer les emplacements disponibles pour la mise en place des tubes «ïlécano»; 
8° Tension, nature et prix du courant « Force » ;
9° Raison sociale et adresse exacte de la Compagnie de Distribution qui fournit le 

courant.
En outre, il nous est nécessaire de connaître le temps d’utilisation probable des pièces dans 

le cas ou une indication de dépense saisonnière nous est demandée.
Nous donnons ci-après deux exemples de réponse à notre questionnaire.
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Le Chauffage Rationnel des Locaux d’Habitation
par l ’ÉLECTRICITÉ

S ystèm e “  M E C A N O  à basse tem pérature (Breveié S. G. D. G.)

Le chauffage des locaux d habitation préoccupe 
à juste titre les hygiénistes modernes.

De grands progrès ont été réalisés pendant ces 
dcnières années dans le domaine de la construc
tion pour assurer à chacun la plus grande quantité 
de lumière et d'air frais, et si l’application de ces 
principes ne présente que des avantages 1 été au 
point de vue de 1 hygiène, le chauffage pendant 
1 hiver et les demi-saisons reste un problème diffi- 
cile à résoudre avec les moyens employés actuellement

Les poêles, là où ils sont encore utilisés, présentent 
des surfaces de chauffe 
verticales concentrées en 
un point de la pièce, 
choisi presque toujours 
à l’opposé de la surface 
de refroidissement. Les 
radiateurs à eau chau
de et à vapeur ne cons
tituent sous ce rapport 
aucun progrès.

En effet, la disposition 
verticale de la surface 
chauffante dans ces deux 
systèmes, donne lieu à 
une même répartition de 
chaleur, aussi préjudi
ciable à l'h y g ièn e  
qu'au bon rendement 
du chauffage.

L’air s'élevant le long 
de la surface chauffante 
est porté à une tempé
rature assez élevée, et 
ainsi surchauffé il monte 
rapidement vers le pla
fond. Son déplacement 
violent détermine un 
appel correspondant 
d ’air froid, des surfaces

vitrées vers le radiateur. Il se forme alors une 
véritable circulation d’air, dont la partie 
chaude se déplace du radiateur vers le plafond, 
tandis que la partie froide baigne les pieds 
des occupants de la pièce.

Les poussières du sol entraînées dans ce mouve
ment de l’air vers les radiateurs, y sont brûlées et 
le produit de leur combustion se répand dans 
1 atmosphère où il constitue un danger pour les 
voies respiratoires, et finit par se déposer sous forme 
de colonne noirâtre qui s’observe le long des murs 

et mêmejusqu'auplafond 
du côté des radiateurs.

Le brassage incessant 
de 1 air intérieur, entre
tient aux d i fférents points 
de la pièce, une inégalité 
permanente de tempé
rature.

Dans le cas particulier 
d un sujet immobile, un 
côté du corps, celui qui 
regarde la source de cha
leur, est surchauffé tan
dis que le côté opposé 
rayonne intensément par 
suite de la sollicitation 
persis tan te  des murs 
froids.

11 est superflu d ’in
sister sur le déséquilibre 
intérieur qui en résulte 
pour la circulation, chez 
les personnes ainsi ex
posées.

En outre, le surchauf
fage localisé, occasionne 
un dessèchement excessif 
de I air au voisinage de

m '

"  w a  ^  J
■

U n  g r a n d  im m e u b le  m o d e rn e  d e  l 'A v e n u e  G eo rg e  V  à  P a r is ,  
e n t iè r e m e n t  c h a u f fé  p a r  le  p ro c é d é  é le c tr iq u e  * M é c a n o  ’*
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froids, ni chaleur suffocante pendant les demi- 
saisons, et les conditions de température 
désirées peuvent être obtenues aisément, même 
dans les pièces considérées normalement 
comme les plus difficiles à chauffer.

Des éléments chauffants à basse température 
présentant un grand développement horizontal, 
sont disposés sous les fenêtres et le long des murs 
extérieurs. L’air qui s’élève le long de ces éléments 
et dont le contact avec eux est de courte durée, 
n absorbe qu une infime quantité de chaleur, et sa 
vitesse ascensionnelle se trouve, par suite, très réduite.
Le chauffage de la pièce se réalise d'une façon 
progressive et régulière dans toutes les directions.
La température est uniforme dans toute la pièce 
et les phénomènes de tirage au ras du sol ainsi 
que 1 accumulation de chaleur à la partie supé
rieure, sont évités.

Le dégagement complet des surfaces de chauffe 
assure une libre dispersion de la chaleur, dont la

C h a u f fa g e  d ’u n  e s c a l ie r  p a r  tu b e s  ‘M é c a n o ”

l’appareil ; alors qu’à l’autre extrémité de la même 
pièce les murs conservent l’humidité inhérente à 
la plupart des matériaux de construction. Il en 
résulte des variations continuelles dans l’état hygro
métrique, préjudiciables au bon fonctionnement 
pulmonaire et par conséquent, à l 'équilibre organique.

Les sautes brusques de température, ces différen
ces circulatoires entre les diverses parties de l’or
ganisme provoquent dès congestions favorisées 
encore par la chaleur excessive des couches 
supérieures de l’air et par l’appel incessant sous 
les portes et sous les fenêtres d ’un air humide 
et glacial, d ’où les rhumes, les névralgies, les mi
graines, les rhumatismes, etc..

Le système de chauffage MECANO est le 
seul qui ne se borne pas à émettre dans une 
pièce un certain nombre de calories, dans des 
conditions quelconques. Par une conception 
judicieuse et une répartition rationnelle des surfaces 
chauffantes, il évite les inconvénients auxquels 
donnent lieu les autres systèmes de 'chauffage : 
chaque calorie libérée reirmlit le rôle qui lui est 
assigné.;

Avec le système MECANO, il n’y a à redou
ter ni chauffage insuffisant par les grands
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moitié seulement est transmise par convexion et l’autre 
moitié par rayonnement, c'est là la formule de 
dissipation de chaleur la plus heureuse, qu'aucun 
autre système de chauffage n'a égalée jusqu'à ce 
jour (on sait en effet que dans le chauffage central 
par exemple une proportion de 14 0/0 seulement de 
la chaleur est dissipée par rayonnement). O le a pour 
conséquence capitale d'éviter le dessèchement de 
l'air et de maintenir sans changement son degré 
hygrométrique.

Des interrupteurs à plusieurs allumages ou mieux 
encore des thermostats simples et précis ajoutent en
core à la commodité du système, en laissant à l’usager 
la maîtrise constante de son chauffage et de sa con
sommation.

Cette facilité de réglage trouve une de ses applica
tions les plus appréciées dans le chauffage des salles 
de réunion où l’élévation de température, due aux 
calories individuelles produites par l’assistance est 
loin d ’être négligeable ; chacun connaît en effet le 
malaise que l ’on éprouve dans l’atmosphère surchauffée 
d ’une salle de spectacle et qui caractérise généralement 
l ’emploi d ’un procédé de chauffage à grand volant de 
chaleur et à réglage inefficace.

En un mot, la souplesse du système de chauf
fage MECANO permet non seulement de main
tenir une température constante et uniforme, 
quelles que soient les conditions extérieures et 
intérieures, mais encore de limiter la consom
mation du courant au strict minimum destiné
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L es  tu b e s  " M é c a n o * ’ d a n s  le  c h a u f fa g e  d ’un  c o u lo ir

à compléter les apports des diffé
rentes sources de chaleur, solaire 
et humaine.

L’obtention rapide d ’une tempéra
ture douce et agréable, la simplicité 
de mise en marche et d ’arrêt font 
du système MECANO le seul mode 
de chauffage vraiment pratique pour 
les locaux dont l’utilisation est inter
mittente.

Dans ces conditions, le chauffage 
MECANO réalise d’une façon éco
nomique, le maximum de confort 
et d’hygiène dans les locaux d’ha
bitation.

C h a u f fa g e  d ’u n  v e s tib u le
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SOCIÉTÉ ANONYME

Siège Social : 19, Rue Louis-le-Grand 
PARIS 2e

T é lé p h o n e  : L O U V R E  6 7  64  « 6 7 .6 9  
R. C. Seine 215.217 B

DE NO TR E LISTE DE RÉFÉR E N C ES I

= Ville deParis : 1° Ecole de Filles, 25. rue de Passy (16'), volume 5.600 mètres cubes, puissance ins-
S  tallée 167 K\V.— 2° Ecole Maternelle, 12, rue Dussoubs (11e), volume 1.950 mètres cubes, puissance
= installée 80 KW. — Assistance Publique : Hôpital de la Chanté (Service Andral), chauffage de deux
1§ salles d ’opérations. — Ministère de la Marine : Laboratoire Central de l’Artillerie Navale, chauffage de
= bureaux. — Mairie de Pont-L Abbé (Finistère) : Ecole Primaire Supérieure de Garçons, puissance ins-
s  tallée 100 KW (Architecte M. Lefort, à Guingamp). — Mairie de Troyes : chauffage d ’une Crèche
s  Municipale. — Mairie de Bry-sur-Marne : Groupe Scolaire, volume 16.550 mètres cubes, puissance
= installée 450 KW. — Mairie de Lyon : Bibliothèque du Conseil Municipal, etc.
j | Compagnie du Gaz Lebon et Cie : 1° Usine à gaz de Quimper (Finistère), chauffage de bureaux
|j  — 2° Château de M. Lederlin, sénateur ; puissance installée, 20 KW. — Union de l ’Electricité à Paris :
=  Bureaux, 3, rue de Messine. — Energie Electrique Suburbaine de Nancy : Bureaux et Salles de dé-
|j  monstrations. — Compagnie d’Eiectricité d’Angers et Extensions, à Angers : Bureaux. — Société
Ü Nîmoise d'Electricité, ! 1, rue de l’Horloge, à Nîmes, etc.

ARCHITECTES : MM. Gervy : Garage Molière, 64, rue du Ranelagh, Paris. Puissance mstal- 
=  lée : 80 KW. — D. Gourdain : Chauffage d appartements et magasins : 1° 15, rue du Cardinal-Mercier ;
H 2° 188 bis, avenue de Neuilly, Neuilly ; 3° Hôtel particulier, 11, rue Girardon, puissance installée : 25 KWt
S  4n rue de Rivoli, 194 ; 5° deux appartements, i2, rue Vivienne. — Paquier : Appartement, 30, rue d En-
S  ghien — Richter : Bureaux de la Wesminster-Bank, 22, place Vendôme. — Barbe : Magasins « La Plaque
§Ë Tournante», 69, avenue Kléber. — Malle : Immeuble, bureaux et ateliers« Chaussures Manon», 9, rue 
! | des Rigoles, puissance installée : 47 KW. — Desmarets : Magasins Photomaton : 1° 23, rue de la Gaîté :
§| 2° boulevard Saint-Martin. — Pouthier : Appartement, 63, rue de Rome. — Béguin : Salle du Patronage
Ü Saint-Maurice, à Bécon. — Fossard : Immeuble West Paris (7 étages), rue Pergolèse, 58, puissance installée:
|  120 KW. etc.

Immeuble, 5, avenue George V, Paris. Puissance installée : 100 KW. — Immeuble de M. 
j | J. François, à Marseille, etc.

Chemins de Fer Départementaux de la Haute-Vienne, à Limoges. — Société des Blanchi- 
Ü ments du Breuil, à Saint-Amarin (Haut-Rhin). — Imprimeries Oberthur, 78, rue de Paris, Rennes
Ü (Ille-et-Vilaine). — Société Régionale des Applications de l ’Electricité, 23, rue de Strasbourg,
= Nantes. — Société Anonyme des Hauts Fourneaux et Fonderies de Pont-à-Mousson (Meurthe-
H et-Moselle). — Tuilerie Messine et Usine Electrique, à Jouy-aux-Arches (Moselle). — Société
H Métallurgique de Senelle-Maubeuge, Mines de Douchy, Lourches (Nord). — Manufacture Fran-
S  çaise des Tapis et Couvertures. 5, boulevard Saint-Jean, Beauvais (Oise). — Maison Bréguet, 14,
S  rue de la Gare, Deville-les-Rouen (Seine-Inférieure). — Ateliers, etc.
; : Bureaux des Journaux : Le Matin, Le Journal, L ’Illustration, L'Auto, La Dépêche de Toulouse, L ’Est
ü  Républicain, etc.
Ü Faculté de Médecine, à Bruxelles (Belgique).— Université de Travail de la Province du Hainault
ü (Belgique). — Tramways Electriques de Constantinople : Bureaux et Salle de démonstration. — Tram- 
s  ways électriques de Damas, à Damas (Syrie) : Bureaux et Salle de démonstration, etc.

Et 1.000 autres installations d’appartements, bureaux, magasins, hôtels, etc.
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5#v Social : 19. RUE LOUIS-LE-GRAND (2 )
T éléphone : LOUVRE 6 7 -6 4  à 6 7 -6 9  

INTER 13-80
R. C. Seine 2 1 5-2 1 7  B

Le Chauffage Rationnel des Églises
p a r  le Systèm e É lectrique “ MÉCANO ”  (Breveté S. G. D. G )

Les progrès réalisés depuis le début du siècle 
ont complètement transformé les conditions ma
térielles de la vie ; l’être humain s’est habitué au 
confort et l’usage du chauffage en particulier s’es: 
répandu pendant ces dernières années dans les 
habitations, les écoles, les usines mêmes. Il est 
devenu une nécessité pour l’organisme qui ne peut 
plus supporter sans danger le séjour dans une 
atmosphère froide. C’est pourquoi le chauffage des 
églises s’impose de plus en plus.

Or, justement dans le cas de ces édifices, 
vastes en général, tous les modes de chauffage 
jusqu’à présent utilisés, poêles, chauffage central, 
et la plupart des appareils électriques, ont parti
culièrement révélé leurs inconvénients et leur 
inefficacité.

Le mécanisme de la répartition de chaleur avec 
cessystèmesde chauf
fage se trouve décrit 
dans notre notice :
L e  C hauffage R a 
tio n n e l des locaux 
d’H a b ita t io n . Ses 
inconvénients qui se 
manifestent princi
palement par une 
accumulation de cha
leur à la partie supé
rieure et par un appel 
d’air froid au ras du 
sol, sont encore ac
centués dans le cas 
des églises, dont la 
hauteur de nef accé
lère la vitesse de 
-circulation de l’air.
De ce fait, les fidèles 
se trouve générale
ment placés dans la 
zone froide et, par 
conséquent, dange
reuse du circuit.

Pour ces raisons, 
le chauffage des é

glises exige une solution toute spéciale. Il ne peut 
être question de chauffer intégralement le volume 
d’air considérable que comporte un tel édifice, 
sans une période très longue de mise en tempéra
ture et surtout sans une dépense exagérée. Cette 
dépense ne serait guère justifiée par le genre 
même d’occupation des églises où les offices peu 
fréquents ont une durée généralement réduite.

La conception nouvelle du système électrique 
MÉCANO permet de munir également les églises 
d’un chauffage rationnel.

La localisation de la chaleur dans la partie 
effectivement occupée qui caractérise le système 
de chauffage MÉCANO y trouve une application 
particulièrement intéressante -

Par ses principes, et en particulier par le frac- 
t io n n e m e n t des 
sources de chaleur, 
par leur grand déve
loppement horizon
tal au ras du sol, il 
évite, en effet, le 
brassage de l’air am
biant et tous les in
convénients qui en 
résultent. Lachaleur, 
produite près du 
plancher, est lente
ment diffusée vers les 
couches supérieures, 
car l’air au fur et à 
mesure de sa lente 
ascension, perd sa 
force ascensionnelle 
en se refroidissant.

On parvient ainsi à 
tempérer les couches 
d’air inférieures sans 
avoi r à chauffer nota
blement le cube total 
et particulièrement 
l’air de la partie su
périeure de l’édifice.
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Pour le chauffage du centre de l’église, les 
tubes MÉCANO peuvent être fixés sous les 
bancs, sous les chaises ou les prie-Dieu.

Cette disposition rend nos installations de 
chauffage pratiquement invisibles, avantage qui 
peut être appréciable alors que tous les efforts 
doivent tendre à ne pas déparer les ensembles 
architecturaux.

D’autre part, la disposition le long des murs 
extérieurs, sous les grandes rosaces ou les vitraux 
des tribunes, de tubes MÉCANO formant écrans 
de chaleur, arrête 
la formation des 
courants d’air froid 
prenant naissance 
sur ces parois et des
cendant sur les fi
dèles.

L’installation de 
nos tubes de chauf
fage est facile. L’ali
mentation même 
des appareils néces
site seulement des 
moulures ou des 
tubes de faibles di
mensions pouvant 
être aisément dissi
mulés à l’encontre 
des in s ta lla tio n s  
correspondantes du 
chauffage central, 
par exemple.

La simplicité de 
commande de nos 
installations et la 
précision du réglage 
de la température 
tel qu’elles sont ex
posées dans nos di
verses notices, pré
sentent un intérêt 
spécial dans le chauf
fage des églises.

Avec le système MECANO il est aisé de prévoir 
notamment le contrôle exact de la température 
avec des thermostats actionnés par l’air même des 
endroits à chauffer. Ces appareils coupent le cou
rant au moment précis où la température désirée 
est atteinte et le rétablissent automatiquement 
dès que la température décroit à nouveau. Cette 
souplesse de commande et ce réglage précis 
suppriment toute surchauffe désagréable et, par 
conséquent, toute dépense superflue en cas d’élé

vation de la température extérieure ou d’occupation g  
de l’édifice par une nombreuse assistance.

Si d’autre part, pendant un office, la nef n’est g
que partiellement occupée, il suffit de faire fonc- g
donner les seuls tubes assurant le chauffage de la g  
partie utilisée. On obtient alors, grâce à la rapidité g 
de mise en température deséléments, un chauffage g 
immédiat des parties occupées et par conséquent, g  
un excellent rendement des calories dépensées.

Tous les avantages relevées ci-dessus seraient g 
pourtant illusoires, si les appareils électriques g 

utilisés, fragiles ou g
mal conçus, ne pou- g
vaient indéfiniment g
supporter, sans en- g
tretien et sans répa- g
ration, les services s
les plus chargés, g
comme les plus g
intermittents. g

Nos appareils par g
leur construction g
même sont prati- g
quement inusables; g
c’est p o u rq u o i g
chaque tube MÉ- g
CANO est couvert g
par une garantie de g
ÎO  années.

Seul un système g
nouveau basé sur g
des principes rigou- g
reusement scienti- g
fiques pouvait per- g
mettre la création g
d’un chauffage vrai- g
m ent ra tio n n e l. g
C’est ainsi que le g
chauffage MÉCA- g
NO assure non seu- g
lement des condi- g
tions de confort, g
d’efficacité et d’hy- g
giène q u ’aucun g

autre mode de chauffage ne peut réaliser, mais g
encore une dépense de courant extrêmement g
faible par rapport à celle de tout autre appareil g  
existant. g

Néanmoins, il est évident que le chauffage g
électrique ne peut être économiquement envisagé g
qu’avec des tarifs de courant convenables. D’ail- g 
leurs les secteurs électriques accordent, en général, g  
des tarifs spéciaux pour le chauffage des églises. g
Ils trouvent avec ces installations une consom- g

D ispositif d e s  tu b e s  •• M écano “ d a n s  le choeur
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mation de courant exclusivement en dehors des 
heures de pointe et notamment, les Dimanches 
et jours fériés, alors que la majorité des usines 
sont arrêtées.

Le chauffage électrique des églises a pris une 
avance très importante en Angleterre, où les

appareils MECANO sont connus sous la marque 
UNITY.

Des installations y fonctionnent dans de nom
breuses églises parmi lesquelles nous pouvons 
citer les suivantes :

D isposition d es  tu b e s  M écano ** so u s les prie-D ieu

St. Bartholomew’s Church, Chichester.
St. Mary’s New Church, Horsforth.
St. Gregory the Great, Birmingham.
St. Michael’s Church, East Wickham.
St. Mark’s Church, Chester.
R.C. Church, West Ham.
Third Church of Christ. Scientist, Leeds. 
Baptist Chapel, Maidstone.
R. C. Church, Bramley.
Synagogue, Nithsdale, Glasgow.
St. Gabriers Church & Hall, Canning Town. 
St. Martin’s Church, Linthorpe.
St. Thomas’ Upshire.
Stubbings Church, Maidenhead.

Mortuary Chapel, Birmingham.
St. Saviour’s Chapel, York.
R.C. Church, Hoyland.
R.C. Church, Idle, Bradford.
Unitarian Chapel, Boston.
Sudburv Baptist Church, Sudbun?.
St. Cuthbert’s Chapel, Milwall, Ë. 14 . 
Rchoboth Chapel Llandudno.
St. Faith’s, Stepney.
Primitive Methodist Chapel, Chaddesden. 
Free Church Hall, Welwyn Garden City. 
New Mission Church, Bradford.
St. Theresas, Newcastle.
Etc...



S O C I É T É  M É C A N O  F R A N Ç ^ j ^

Blllillllllllllllllllllllll!lllllllll!lllllllllllllllllllllllllllllllllllll!llll!lllll!llllllll!IIIIi;illiNIIIIIIIIII!ll!illllI!ll!!ll!ll!ll!llli:illlii:i:illllllli;i;ill!ll!lll!lll!lll!IIIIIIII!llllll!lll!llll!lll|||||||||||||||||||||||||||||||!!lllllllllllllllllll!I]||||||lB
lm p . K. R kmoxd, Asnières



Extrait de V ILLU STR A TIO N  du 5  Janvier 1929
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! VIRTUAL MUSEUM

LES GRANDS PROBLÈMES MÉNAGERS

LE CHAUFFAGE RATIONNEL
Si l'on veut bien se rendre compte que le chauffage a stric

tement pour objet de parer aux défaillances de la chaleur 
solaire, c'est-à-dire de constituer un complément élastique de 
celle-ci. on reconnaîtra que nos systèmes de chauffage en v i
gueur sont bien loin de répondre à cette délinition.

La chaleur solaire est, en effet, un élément essentiellement 
versatile. Elle ne varie pas seulement de jour en jour dans 
le cours des saisons. Elle se modilie d heure en heure dans le 
jour. Une observation exercée dans la région parisienne, sur 
une période de huit années consécutives, a fait ressortir en 
octobre, par exemple, des miniina de 2° et des maxima de 28, 
en janvier, des maxima de 14 et des minima de 4, en mars, des 
oscillations se chiffrant par 21 degrés, de —2 à +19. Dans 
le jouir, de 1 automne au début frileux du printemps, on re
lève des moyennes passant de 5°ô, à fi heures du matin, à 
9°5 à 14 heures, à 8” à 20 heures, pour redescendre à un peu 
moins de 7°, à 24 heures.

Par conséquent, pour être en état de combler utilement les 
lacunes de température inhérentes à ces capricieuses évolutions, 
le chauffage doit être parfaitement souple. En outre, et par
ticulièrement de nos jours, il est assez coûteux pour que l'on 
puisse désirer qu'il ne donne pas lieu à des consommations 
inutiles. Enfin, les conséquences sur la santé humaine de tem
pératures intérieures exagérées, notamment pendant les heures 
de travail, sont assez nettement dénoncées par la médecine 
pour que l’on doive redouter et s’attacher à proscrire les dé
passements superflus.

Or, nos systèmes de chauffage généralement en usage en 
sont restés à peu près au principe du premier brasier allumé 
par le premier homme qui réussit à tirer du silex la divine 
étincelle, après que le feu du ciel lui en eut auparavant révélé 
les propriétés. Invariablement constitués par des foyers violents, 
et de faible surface, ils se font remarquer par ce que l’on

inférieures et moyennes exige le maintien dans les hautes 
zones d'une température plus élevée de plusieurs degrés, üé- 
nâralement, pour 18” aux premières, on doit compter aux se
condes 25 degrés. La différence représente un dépassement de 
consommation superflu, même nuisible à l'habitant, de 38 %.

Si l ’on songe que les lois physiques frappent plus rigou
reusement les phénomènes déterminés que les manifestations 
peu définies, par exemple, que la pesanteur, implacable au 
caillou, est bienveillante au lragment de papier léger ou à 
la plume errante, on comprendra aisément que cette onéreuse 
et maladroite déperdition serait évitée par une production de 
chaleur à basse température. Au lieu du dessèchement de 1 am
biance immédiate provoquant la formation de la colonne 
chaude ascendante qui a pour double effet désastreux de con
fisquer les calories et de déterminer un appel correspondant 
d'air froid au sol, il interviendrait, par pénétration, une di 1 - 
fusion lente. La diminution imposée à la force calorique in i
tiale par le mélange des deux atmosphères en contact aurait 
pour effet de fixer la température la plus haute au niveau de 
la surface productrice, c’est-à-dire au ras du sol, et de réser
ver aux niveaux supérieurs une température légèrement plus 
douce et uniforme créée par l'imprégnation progressive de 
l’atmosphère intérieure. La saturation recherchée pourrait être 
d'autant plus rapide que la surface productrice serait plus 
étendue ou même multipliée de manière à ctre distribuée sur 
plusieurs laces du local. La rapidité de saturation ainsi obte
nue présenterait l'avantage de limiter la mise en œuvre du 
procédé aux seules heures utiles de la journée, c'est-à-dire aux 
heures de l'occupation du local. Enfin, si l'on trouvait le dis
positif convenable pour que la saturation désirée ne fût pas 
dépassée et pour conditionner cette saturation à la fois sur 
les variations de la température extérieure ou chaleur solaire 
et les apports caloriques divers susceptibles d’intervenir fortui
tement à l’intérieur, on aurait évidemment réalisé un sys-

Mécanisme de la diffusion du pouvoir calorifique suivant le système de chauffage employé.
A gauche, système de chauffage à haute température ; à droite, système électrique « Mécano » à basse température

peut appeler leur rigidité. A peu de chose près, leur rende
ment est invariable pendant toute la durée de leur fonction
nement. et 1 on ne possède guère d'autre moven de modérer 
leur production que d’arrêter celui-ci. Ils ont, d’autre part, 
le gros inconvénient de produire à haute température. De sorte 
que la chaleur qu ils dégagent par suite du brusque réchauffe
ment des parties d’air immédiatement ambiantes gagne tout 
de suite les hauteurs, privant de tout effet direct les zones 
moyennes et inférieures du local, les seules intéressantes cepen
dant, puisque ce sont celles où l’occupant évolue. Du chauf
fage ccntial. successeur triste des gaies cheminées de nos pères 
qu’il perpétue dans leur insuffisance, aux radiateurs de tous 
modèles, ceux-ci parés par leur mobilité et la facilité de leur 
mise en marche d’une souplesse seulement apparente, aucun 
procédé n échappe à ce défaut capital. Il s'ensuit une dépense 
de calorique dépassant sensiblement les besoins à satisfaire, 
parce que la répartition de la température souhaitée aux zones

tème de chauffage fondamentalement économique et aussi 
approché que possible de la perfection, du moment qu’il 
réunirait à la souplesse pratique, exigible par définition du 
chauffage, une cadence de consommation limitée, en quantité 
et en durée, aux besoins réels.

C’est précisément sur ces bases rationnelles, scientifiques et 
neuves qu’une remarquable solution vient d’être obtenue par 
les ingénieurs de la Société française Mécano », 10, rue de 
Rome, à Paris, à qui reviendra le grand mérite d’avoir arraché 
ce problème attardé du chauffage à l ’empirisme qui l’envelop
pait depuis les origines. On ne doit pas méconnaître qu'il 
s'agit là d'une véritable révolution. Le nouveau système ren
verse littéralement toutes les vieilles méthodes antérieures, 
d'une inspiration primitive. Et la démonstration de son inté
rêt ressort, comme on l ’a vu quelques lignes plus haut, de ce que 
sa conception a été la résultante logique de considérations 
d’vme indiscutable évidence.



On devine que son fonctionnemement repose sur l'usage de 
rélectHcité. C'était d’ailleurs une chose étrange que l'on n'eut 
pas encore vu l'électricité s’imposer dans le domaine du 
chauffage, comme elie s'est déjà à peu près substituée à tous 
ies autres éléments moteurs, sur les terrains de l'éclairage et 
de la force.

Le chauffage électrique <■ .Mécano »> du nom de l'entreprise 
industrielle qui l'a créé, est réalisé au moyen d'éléments 
chauffants tubulaires de 5 cent, de diamètre et d une échelle 
de longueurs allant de 0 m. 50 à 5 mètres. Leur consomma
tion normale est de 200 watts pair mètre. Ce sont des appareils 
discrets et élégants. On peut aisément les assortir au ton d'un 
ensemble dans lequel ils prennent si peu de place qu'ils y 
sont à peu près invisibles. Leur installation est simple, leur 
démontage facile. On les dispose à volonté, en raison de leur 
faible volume, et, d'ordinaire, aux sources mêmes d'arrivée 
de l'air extérieur, au-dessous des fenêtres, au voisinage des 
portes, contre les murs extérieurs, où le dégagement de chaleur 
qu'ils produisent détermine, contre les intrusions du froid, un 
rideau protecteur. Par une distribution judicieuse de petites 
unités, on peut aisément doter une pièce de grandes dimen
sions d’une véritable ceinture réchauffante qui passera inaper
çue ou apparaîtra comme un m otif de décor en soubassement. 
Leur mise en marche s’opère, comme celle d’une lampe, à l aide 
d'un bouton. Leur fonctionnement ne demande aucune surveil
lance.

Une des plus précieuses caractéristiques du procédé est 
réchauffement rapide des tubes. Le régime de surlace normal 
de 80° est atteint en 25 minutes. En 5 minutes, on obtient 
Je demi-régime de 40°. L’arrêt est immédiat comme l'allumage 
et il peut être partiel ou total au gré de l'usager. Le réglage 
est automatique. Il est exercé par des thermostats Satciiwell 
branchés sur la prise de courant et si perfectionnés qu ils 
coupent directement, sans 1 aide de relais et sans étincelle, 
des courants d’une assez haute puissance. Leur précision ri
goureuse leur permet de régler la température intérieure choi
sie à 1° près. Cette température est-elle dépassée d'un seul 
degré, soit par suite d'un relèvement de la température exté
rieure, soit par intervention de calories humaines sous la 
forme d'un accroissement du nombre des occupants du local 
ou pour toute autre cause, l'installation cesse par le l'ait même 
de fonctionner. Après un pareil arrêt, le phénomène inverse 
se produit-il. et la température intérieure tombc-t-ellc au- 
dessous du niveau prévu, mécaniquement le chauffage reprend 
son cours !

Il résulte de ces particularités que tout gaspillage de cou
rant est mécaniquement évité. La consommation d'énergie est 
étroitement proportionnelle aux besoins de chaleur éprouvés 
et limitée aux périodes de temps et aux locaux pendant les
quelles et dans lesquels ces besoins se font sentir, .\uile né
cessité, en effet, du long chauffage anticipé, tel qu il est obli
gatoire avec le système du chauffage central, du moment que 
le système électrique tubulaire produit instantanément des 
effets appréciables et n'exige pas même une demi-heure, en 
général, pour donner ses effets majeurs. En outre, le principe, 
sur lequel est basé le développement de la production de cha
leur exclut toute surproduction inutile, toute déperdition de 
calories absorbées par les zones hautes et revenant diminuées 
vers le sol. La production se diffuse en effet, à partir de son 
niveau même d'émission, par une opération de dilution, com
parable. en quelque sorte, à l’évaporation d'un parfum hors 
d'un flacon débouché. Dès lors, aucune calorie ne se perd. Cha
cune remplit son rôle de réchauffement. Ainsi, une tempéra
ture déterminée est obtenue avec une quantité de calories sen
siblement moindre que par tous les autres systèmes de chauf
fage existants, sans distinction.

11 suffit, pour s’en persuader, d'observer le dernier des gra
phiques ci-contre, établi d'après les besoins moyens de la ré
gion parisienne, sur les bases d'une température extérieure 
minima de — ô”, d'une température intérieure uniforme de 
-r 18° et pour la période de sept mois comprise entre septem
bre et mai. Il reproduit les consommations en calories com
parées du chauffage central et du chauffage électrique tubu
laire. Pour le premier, les calculs ont été exécutés dans l’Uy- 
pothèsc correspondant à la normale d’un fonctionnement d i  
24 heures à demi-charge, en octobre et avril, de 13 heures à 
2 tiers et 8 heures à 1/2 en novembre et mars, de 8 heures 
à  1/2 et de 16 heures à pleine charge, de décembre inclus à

février inclus. Le rapprochement est significatif. La proportion _
des consommations est à vue d'œil d'un peu plus de 1 pour 3 
en faveur du procédé « Mécano ».

ULTIMHEAT®
I VIRTUAL MUSEUM

Moyennes comparées des calories necessaires, dans la 
région parisienne, avec le chauffage central et avec le 
chauffage « Mécano », pour une température extérieure 
minima de —5°  et une température intérieure de +  18°. 

A . ligne brisée indiquant les moyennes mensuelles des ca
lories utiles par chauffage central. B , iigne des températu

res moyennes mensuelles dans la région parisienne. C . Ligne 
des moyennes mensuelles des calories utiles par chauffage 
« Mécano ». D , moyenne par m3 et heure des calories 
utiles, par « Mécano ». E .  meme moyenne, par chauffage 
rentrai.

Cette constatation a surtout pour valeur d’éclairer un autre 
côté, et des moins négligeables, de la question. C'est une opi
nion assez répandue que le coût du chauffage à l électricitc 
serait prohibitif. On oppose volontiers les 6.000 calories in
cluses dans 1 kilogramme de charbon et les 864 seulement 
produites par 1 kilowatt-heure, les deux unités étant de prix 
sensiblement équivalents dans certains cas. et la seconde plus 
chère, dans la fourniture à moyenne tension. Il est exact que 
le charbon dégage initialement 6.000 calories à la chaudière. 
Mais c’est à peine si 800 arrivent à leur but et concourent à 
un effet utile.

Nous aurons à revenir sur ce sujet dans un prochain nu
méro, car il présente un assez grand intérêt, des points de 
vue aussi bien général que privé, pour mériter une documen
tation explicite et complète.

A n dré F er r a n t .
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LE CHAUFFAGE RATIONNEL ÉLECTRIQUE A BASSE TEMPÉRATURE

Nous avons laissé une quinzaine s’écouler entre cette chroni
que et la précédente sur le même sujet afin de donnai* aux 
objections et questions éventuelles le temps de se produire. 
Les questions sont venues nombreuses. Il y sera individuelle
ment répondu par les soins de la Société Mécano française — 
10, rue de Home, à Paris — parce qu elles sont relatives pour 
la plupart à des cas d’espèce. Quant aux objections, d'ailleurs 
rares, elles n'ont porté que sur un point. Comme on pouvait 
s’y attendre, elles avaient trait à la prétendue cherté du chauf
fage électrique. Rien n'a la peau dure comme un vieux bruit. 
Il est donc nécessaire de faire une fois pour toutes justice de 
celui-ci.

Il repose, comme nous l’avons dit le 5 janvier, sur l’oppo
sition qu'il est trop facile d'établir entre les 6.OUI) calories en
viron produites par 1 kilo de charbon et les 864 que procure 
seulement 1 kilowatt-heure

Mais s'il, est rigoureusement exact que le rendement brut, à 
la combustion, de 1 kilo de charbon soit de G.000 calories, il 
faut en même temps savoir que son rendement net- ou rende
ment réel, en chauffage central, oscille entre 5 et 14 % de ce 
chiffre. On comprend que ce que l’on appelle ici rendement net 
— et le terme est. au surplus, technique — est le rapport 
entre le nombre de calories normalement incluses dans le char
bon et la quantité réellement absorbée par les nécessités du 
chauffage, à la température et aux lieux voulus.

Les variations mensuelles de la température 
d’octobre en avril, dans la région parisienne.

La perte à la chaudière est déjà plus que massive. Elle se 
chiffre, environ, par 60 % pour les grandes chaudières et par 
75 % pour les petites. Dans le premier cas. cpic l'on désignera 
par G, pour la facilite de la démonstration, la disponibilité de 
calories tombe donc à 2.400. Dans le second — cas ’P — elle 
n’est pius que de 1.500.

Du solde, 15 % au moins se perdent dans les tuyauteries, 
sans utilité pour les locaux à chauffer, et une égale propor
tion. approximativement, est encore gaspillée par voie de sur
chauffe. Il s'ensuit une déperdition complémentaire de 720 calo
ries en G. de 450 en P, ne laissant plus subsister que des dis
ponibilités respectives de 1.680 et de 1.050 calories.

Encore l'estimation à 15 % de la perte par surchauffe doit- 
elle être considérée comme pratiquement au-dessous de la vé
rité. Il est en effet facile à chacun de se rendre compte que 
le maintien, dans un local surchauffé par chauffage central, 
d'une température moyenne de 18° à hauteur d’homme exige

dans les zones hautes de 22 à 25°. La proportion pour la pre
mière de ces deux évaluations est de 22 %. Pour la seconde, 
elle est de 38 %.

Ou peut donc conclure nettement, et même généreusement, 
que le maximum de disponibilité de calories est de 1.600 
pour G et de 1.000 pour P. Et si l'on veut bien convenir, car 
s y refuser serait dillicile, que 50 % au moins de ce médiocre 
reliquat sont dépensés en pure perte, dans le vide, en quelque 
sorte, par suite de 1 invariabilité de la consommation de com
bustible en présence des variations et des relèvements jour
naliers ou horaires de la température extérieure, on devra 
bien admettre comme démontré que des 6-Oüü calories initiales 
au Kilo de charbon, 800 sont seulement utilisées dans le cas G, 
le plus favorable, et 500 dans le cas P. Ce théorème a pour 

corollaire que le rendement du kilowatt, qui a la particularité 
d être intégralement net, c’est-à-dire réel, est au moins égal et 
meme, à la vérité, un peu supérieur au rendement net du Kilo
gramme de charbon en chauj/aye continu.

Or, si le prix du kilogramme de charbon est de 
0 lr. 40, il doit être relevé de 0 lr. 10 au minimum pour les 
Irais entrailles par la surveillance, 1 entretien et les réparations 
cie la chaudière. Quant au kilowatt-heure, s'il est cédé a 0 fr. :0 
environ, en basse tension et de jour, aux conditions des tarifs 
force en vigueur dans la région parisienne, il ne revient guère, 
en haute tension ou à triple tarif, qu’à 0 fr. 50, c’est-à-dire 
à un prix moyen sensiblement équivalent à celui du charbon.

Mais, même dans la première de ces données, l’infériorité du 
prix du kilogramme de charbon n'est qu'apparente et théorique, 
puisqu'il faut tenir compte de la permanence absolue ou rela
tive de la consommation de charbon en face de l'intermittence, 
lim itée aux besoins, de l ’utilisation de courant.

On peut aisément envisager l ’hypothèse la moins défavorable 
au charbon, serait-elle même un peu vraisemblable, et telle 
par exemple qu'une journée ouvrable de 8 heures, pour laquelle 
la lenteur de la mise en température par chauff age central obli
gera à chauffer au moins pendant 12 heures. De ce chef, le prix 
journalier du kilo de charbon, ou si l'on préfère cette formule 
plus scientilique, du kilo-jour de charbon, sera de 0 fr. 50 X 
12j=6 francs. Celui du kilowatt-jour sera de 0 fr. 7UX*> 
=  5 fr. 60. La différence en faveur du second est de 0 fr. 40. 
Elle est très nette. Multipliée par le nombre d'unités consom
mées, on voit aisément par quels gros chiffres elle peut arriver 
à se traduire.

Evidemment, le raisonnement qui précède ne vaut qu'à la 
condition nécessaire et suflisante que le système de chauffage 
électrique employé échappe aux errements généraux du chauf
fage central, c’est-à-dire qu’il soit capable de diffuser les calo
ries produites non seulement en totalité et utilement, mais 
aussi avec assez de rapidité efficace pour que son fonctionne
ment puisse être ramené aux seules heures d'occupation des 
locaux. Jusqu'à présent, le chauffage électrique tubulaire « Mé
cano », assez longuement décrit à cette même place le 5 jan
vier. est le seul qui réponde à cette définition, on en convien
dra, assez exigeante. Et c’est là, très certainement, qu’il faut 
voir les causes des insuccès antérieurs du chauffage électrique. 
A peu près indistinctement, tous les appareils connus obéissent 
au principe de l’ébroite surface de chauffe à très haute tem
pérature. Leur effet, comme celui du radiateur à vapeur ou à 
eau. voire à gaz, est d’échauffer brusquement l ’air ambiant 
et d’en provoquer l'ascension avec appel concomitant d’air frais 
au sol. Il en résulte un gaspillage d'énergie, une obligation de 
surchauffe, un rendement utile très diminué, faible et par 
conséquent coûteux.

Les tubes chauffants constituant l’outillage du procédé « Mé
cano » sont, au contraire, basés sur le principe directement 
inverse d une vaste surface de chauffe à température mesurée. 
•Par suite, leur action qui détermine la diffusion progressive 
— harmonieuse, devrait-on dire, si ce mot très expressif ne 
répondait peu au sujet traité — d'un nombre lim ité de calories 
s’exerce sous la forme d’un échauffement doux et rapide d'un 
grand volume d’air. Elle ne provoque aucun apport brutal, de 
sorte qu’elle ne soulève aùcun remous.
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Dans les hôpitaux et cliniques, c'est la possibilité d’assurer 
mathématiquement aux malades la température exigée par leur 
affection ou leur état, d une façon constante et contrôlée.

A l ’usin e

Si les ateliers ne doivent pas en général être chauffés à une 
température trop élevée, il est incontestable qu'un chauffage 
insuffisant ou bien un chauffage produit par des moyens rudi
mentaires tels que des braseros, et qui expose le personnel à 
des courants d'air incessants, entraînent une appréciable dimi
nution du rendement du travail. Un excès de chauffage, en 
provenance d'un procédé à production rigide, aurait les mêmes 
conséquences.

L’activité physique à la quelle l'exercice de son métier astreint 
l ’ouvrier lui rend rapidement pénible, en effet, une atmosphère 
surchauffée que les odeurs locales» dégagées, à la fois, par l'as
sistance humaine en mouvement, la matière travaillée et 
les lubrifiants des machines viennent singulièrement alourdir.

Le chauffage électrique tubulaire est incontestablement celui 
qui apporte la solution la plus parfaite au problème en per
mettant la formation d’écrans chauds à la hauteur des surfaces 
vitrées et de nappes chaudes autour des établis. 11 réalise l'abo
lition des courants d’air et la localisation du chauffage aux 
emplacements où il est le plus nécessaire. La possibilité de 
fixer ses éléments sur n'importe quel point choisi est particu
lièrement intéressante pour des industries telles que les filatu
res d’où tout mouvement d'air doit être attentivement proscrit 
et pour les locaux dans lesquels se produisent de grosses quan
tités' de vapeur d’eau tout de suite condensées sur les parois 
frtfîdes. Dans ce genre de cas. on préviendra utilement les con
densations par rétablissements d'écrans de chaleur, à l'aide 
d’éléments tubulaires de nombre et de dimensions appropriés.

D e  quelques au t res  utilisatio ns particu lièrem en t

INDIQUÉES OU PRATIQUES

Le procédé a sa place marquée dans les garages où l ’appel
lent l'intermittence et les localisations du chauffage réclamé

par ce genre d’entreprises. Il s’imposera davantage encore dans 
les magasins de substances inflammables ou explosives. On sait 
que la construction spéciale des éléments chauffant Mécano ne 

laissent aucune partie de ceux-ci, portée à une haute tempé
rature, au contact de l’air ambiant. Le court-circuit est donc 
impossible et, en même temps, les graves accidents consécutifs 
qui en résultent.

Dans les dépôts de denrées périssables et sensibles, par con
séquent, à l'influence corruptrice des variations de température 
et des surchauffes partielles, le chauffage électrique tubulaire 
apportera l'uniformité de sa température égale et réglable, — 
réglable, on ne doit pas l'oublier, en dehors de toute surveil
lance et de toute intervention humaine, en fidèle, obéissant et 
ponctuel serviteur mécanique.

Ces lignes, qui ont débuté par une précision, se termineront 
par une autre. Il paraît que la question a été posée que le 
chaufl'age électrique tubulaire pouvait être malsain. On est en 
mesure de répondre nettement par la négative, fera qui vou
dra une expérience probante. Des fleurs, placées dans un appar
tement chauffé par le procédé <• Mécano », n’accuseront aucune 
flétrissure prématurée. Elles iront, en toute fraîcheur et en 
toute quiétude, jusqu'à l'extrême lim ite de leur seconde vie 
condamnée — leur cruelle vie en vase. On s’expliquerait mal 
qu'un système qui ne soulève aucun remous intérieur, qui, par 
conséquent, n'impressionne pas les poussières posées ou erran
tes qui, par la modération de la température de scs surfaces 
chaufl'antes, ne calcine même pas les poussières venues fortui
tement au contact de celles-ci, qui ne modifie pas la teneur 
hygrométrique de l'air intérieur et qui repose sur l'usage d'élé
ments chauffants soudés à chacune de leurs extrémités, puisse 
en quelque manière offenser l'hygiène.

On vient de voir son utilisation à l'église, au théâtre, à 
l'usine, à l'arsenal, dans les réserves d’alimentation. 11 est à 
prévoir qu’il ne manquera pas d’être adopté par la marine, le 
chauffage à la vapeur employé jusqu’à présent à bord des navi
res ayant pour effet de dessécher l’air de locaux déjà difficiles 
à aérer et d’exiger une tuyauterie qui n’est pas seulement en
combrante, mais qui subit trop souvent de fâcheuses ou dange
reuses fuites.

A. F.

Installation de chauffage électrique tubulaire « Mécano » dans 
Les éléments chauffants ont été disposés au-dessous des baies vitrées, de façoi

salle d’opération
faire obstacle aux courants d’air
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LE CHAUFFAGE RATIONNEL ÉLECTRIQUE A BASSE TEMPÉRATURE

L'intérêt porté par nos lecteurs à ce problème nous oblige à 
revenir sur un sujet que nous avions pu croire épuisé par les 
deux chroniques documentaires parues à cette place dans le 
Supplément Commercial de L Illustration  des 5 et 19 janvier 
dernier. On nous demande de toutes parts d’apporter des préci
sions complémentaires aux généralités essentielles que nous 
nous étions borné à produire. Nous cédons aux instances qui 
nous sont adressées et, envisageant un plan de développement 
capable de satisfaire à toutes les curiosités, aujourd’hui nous 
rappelerons les caractéristiques capitales du procédé de chauf
fage électrique tubulaire à basse température et éclaircirons 
quelques points, peut-être trop sobrement traités dans les notes 
précédentes et. par suite, restés obscurs. Dans un numéro sui
vant nous présenterons un certain nombre d'applications pra
tiques du système. Un peu plus tard, par un aperçu des réper
cussions possibles de la généralisation du procédé, nous nous 
efforcerons de mettre en lumière la valeur économique et so
ciale incontestable de celui-ci. Enfin nous réserverons pour le 
numéro spécial que L'Illustration  consacrera, le 30 mars, à la 
haute question de l’Habitation en France, la démonstration que 
le chauffage électrique «Mécano •» est utilisable à peu de frais 
jusque dans les plus humbles habitations petit-bourgeoises ou 
même ouvrières. 11 reste entendu que tous les cas d’espèces qui 
peuvent sc présenter en la matière ne sauraient trouver leur 
solution dans cette page et celles qui 
lui feront suite, et devront être soumis 
aux spécialistes de la Société Mécano 
Française, 10, rue de Rome, à Paris, 
seuls et tout à fait qualifiés pour Jes 
traiter.

Il convient de rappeler, pour les per
sonnes qui u'aujraient pas eu connais
sance des premières chroniques et qui 
voudraient s’épargner la peine de s’y 
reporter, que le chauffage rationnel 
électrique qui nous occupe a pour 
principe primordial la production de 
la chaleur, sans perte de transforma
tion ni de transmission, à basse tem
pérature. aux points mêmes d utilisa
tion, en évitant la surchauffe des par
ties supérieures des pièces, de manière 
à ménager à l’habitant cet état hygié
nique parfait qui exige les pieds 
chauds et la tête affranchie de toute 
poussée congestive. 11 assure une ré
partition judicieuse et stricte des ca
lories nécessaires au maintien uni
forme d'une température intérieure dé
terminée, en présence des variations, a 
la fois, de la température extérieure 
et des apports d’air chaud ou d’air 
froid divers. Son fonctionnement est immédiat. Par suite, 
réchauffement désiré est rapidement obtenu. Par voie de consé
quence. le chauffage peut être limité aux heures d’utilisation.

Réalisé à l’aide d’éléments chauffants de 5 cm. de diamètre 
et de 0 m. 50 à 5 mètres de longueur, légers, maniables, fonc
tionnant sous tous les voltages et d’aspect élégant, il présente 
de singulières facilités de montage et de démontage. Ces deux 
opérations n'enraînent la nécessité d’aucune maçonnerie ni 
d aucun bâti spécial. L'installation est faite horizontalement, 
au ras du sol et aux sources mêmes de refroidissement. Toutes 
les formes, tous les types de locaux l’admettent. Un bouton 
suffit à la mise en marche et à l’arrêt. Le contrôle et le ré
glage de la température intérieure voulue sont automatique
ment exécutés par des thermostats simples et robustes^ et d’une 
précision qui s'exerce à un degré près, de sorte que l’occupant 
dispose constamment de la même chaleur douce et pour ainsi 
dire familière qui convient à son tempérament. La production de 
chaleur se fait normalement à la faible température de sur
face de 80°. Cette particularité prévient tout dessèchement' de 
l ’air, abolit toute possibilité d’une modification hygrométrique

de celui-ci. Le caractère nettement économique du système appa
raît enfin dans la possibilité qu'il olîre de conditionner la con
sommation d'énergie sur les besoins de chaleur reconnus et de 
la rendre rigoureusement proportionnelle aux variations sai
sonnières, journalières et horaires de la température extérieure, 
c'cst-à-dire absolument exempte de tout gaspillage.

Très simples, très robustes, les éléments chauffants consis
tent en un tube d’acier, soudé à chacune de ses extrémités pour 
empêcher toute oxydation des organes intérieurs et dans lequel 
une lame de mica supporte une résistance en nichroine parfai
tement isolée et fixée sur son support de manière à ne pouvoir 
heurter les parois du tube, même en cas de rupture, disposi
tion qui a pour effet de prévenir tout risque de court-circuit. 
La résistance prévue pour 1.400" n’est appelée à subir que de 
200 à 250°. Cette marge de sécurité considérable assure à l’ap
pareil une durée pratiquement illimitée. 11 faut ajouter que 
l ’isolement du fil de nichrome est exercé exclusivement par le 
mica, sans intervention d’aucune partie en porcelaine, ce qui 
élimine les causes des bris inhérentes à cette matière essentiel
lement fragile.

Si la localisation de la chaleur intérieure, c’est-à-dire l’éta
blissement d'une température égale à tous les niveaux des 
locaux chauffés, figure parmi les effets les plus remarquables 
et les plus précieux du procédé, c’est aussi une des particulari

tés de celui-ci qui, par son originalité, 
si l’on peut ainsi dire, vis-à-vis des 
principes physiques courants les plus 
connus, appelle le plus une démons
tration définitive.

On compiend que la disposition ho
rizontale des éléments tubulaires de 
chauffage à basse température, et qui 
diffusent une faible quantité de cha
leur par unité de surface, a pour effet 
de réduire à uu temps très court la 
durée du contact de l ’air avec cette 
surface sur laquelle la production de 
chaleur sc trouve dispersée à raison 
de 1 calorie-heure par 9 cm2. Par 
suite, la quantité de chaleur absorbée 
par l ’air est peu appréciable et 1 élé
vation de la température de celui-ci 
reste très modérée. Il en résulte que 
la vitesse ascensionnelle initiale de 
l’air réchauffé demeure extrêmement 
réduite. En outre, et au cours de son 
mouvement, elle sera encore progres
sivement atténuée par le développe
ment de son contact avec les couches 
non réchauffées et les parois froides 
du local. Tel est purement et simple
ment le mécanisme du phénomène.

Naturellement, cette lenteur désirable et bienfaisante de l’ex
pansion en hauteur de la production calorique ne prive pas de 
tout réchauffement les zones supérieures. Ce réchauffement sc 
produit, à la longue, au contraire par saturation progressive. 
Mais en aucun cas il ne peut se traduire par une température 
supérieure à celle des zones inférieures au niveau desquelles 
s'exerce la production. De quoi il ressort que l’utilisation ra
tionnelle de surfaces de chaulïc appropriées permet l ’établisse
ment à des puissances relativement faibles d'un chauffage uni
forme et pénétrant, se manifestant, si l ’on peut dire, par épa
nouissement horizontal et excluant, par les caractéristiques 
mêmes de sa constitution, la formation de tout courant d'air 
violent.

Ou peut aussi dire que la localisation résulte du fait que les 
calories utilisées et dissipées avec le maximum de dilution 
sont produites seulement en quantité suffisante pour couvrir 
d’une part les pertes de chaleur résultant des échanges natu 
reis — par les murs et les fenêtres — entre la température 
intérieure et l ’extérieure et pour assurer le chauffage normal

Boudoir chauffé au procédé électrique « Mécano » 
à basse température



du volume d’air existant dans la pièce, compte tenu des déper
ditions constantes déterminées par la pénétration de l’air exté
rieur. En d'autres termes, elle est la conséquence de la sup
pression de tout dépassement des besoins. Et si. contrairement 
à la situation logique et constatée dans tous les cas de chauf
fage central, la température d’un local chauffé par le système 
électrique tubulaire à basse température reste en permanence 
un peu plus élevée dans la zone inférieure de la pièce, c'est- 
à-dire au voisinage de l'installation, c’est que dans cette région 
l'action du chargement des tubes s'ajoute aux calories diluées.

Une question qui intéresse également au plus haut degré le 
public est celle de la puissance nécessaire. Les expériences exé
cutées à ce sujet par la Société «■ Mécano • française ont per
mis de la fixer à 25 watts par mètre cube, pour une tempéra
ture intérieure de +18°, par une température extérieure de 
—5°. Evidemment cette consommation reste étroitement tribu
taire des deux termes qui la conditionnent et rigoureusement 
proportionnelle à leur variation. Dans l'exemple choisi» la diffé
rence entre les deux températures est de 23°. Toute modifica
tion de 1° dans un sens ou l’autre, de l'une ou l'autre des 
températures, ou des deux, est donc appelée à influencer la 
consommation par mètre cube de 1/23° de 25 watts, soit d'un 
peu plus de 1 watt. Approximativement la puissance exigée par 
0° à l'extérieur, par 18° à l’intérieur, serait de 20 watts.

Il convient d'ailleurs de spécifier que ce principe ne saurait 
indistinctement s’appliquer à tous les types de locaux. 11 sup

pose obligatoirement une pièce de bonne construction moyenne 
pourvue de murs en briques de 22 cm. au minimum d'épais
seur. exposée à l’extérieur sur une face seulement et pour le 
surplus accolée à des pièces habitées.

On comprend, sans qu'il soit nécessaire d’y insister, que les 
températures moyennes hypothétiquement envisagées pour la 
commodité du raisonnement développé ci-dessus n'ont absolu
ment rien de lim itatif. Le ch au fia ge électrique tubulaire à basse 
température peut indistinctement être employé par toutes les 
températures extérieures, jusqu'aux plus basses» jusqu'aux

froids vifs des régions de l'Est français et du Centre de i Eu
rope, par lesquels le thermomètre tombe à 20° ou même au 
delà de 20° au-dessous de zéro. De même, il a son application 

sous les climats les plus cléments, tel celui du littoral médi
terranéen où l’hiver, quand il se décide à se manifester, n’est 
guère piquant que comme peut l’être un sourire. D’autre 
part, il importe de ne pas perdre de vue que la consommation 
courante est toujours sensiblement inférieure à la puissance 
installée en prévision d'un maximum de production hypothéti
que ou théorique. La totalité de puissance, en effet, n'est pas 
toujours nécessairement utilisée dans le cours d'une saison. Et 
quand elle l'est, ce n’est jamais que passagèrement.

On ne doit pas ignorer que le calcul de la puissance néces
saire au chauffage d'un local est toujours un travail délicat.
Pour être exact, il exige une étude particulière à chaque pièce.
Lui appliquer le procédé des moyennes exposerait à de graves 
mécomptes et conduirait soit à des excès, soit à des insuffisan
ces d'estimation. Le problème relève de deux données princi
pales qui sont : 1° la compensation des p.rtes de chaleur qui 
s'effectuent par les «parois ; 2° le réchauffement des apports 
d'air froid venus de l’extérieur par des voies permanentes ou 
accidentelles. Quant aux données secondaires, elles ont trait 
aux surfaces, à l’orientation des locaux, aux matériaux qui les 
composent, au voisinage qui les encadrent, au climat local. 
Elles sont nombreuses, variées, et l'on ne saurait s'engager ici 
dans le détail des opérations quelles entraînent.

Toutefois, chacun «pourra trouver dans les devis constitués 
pai les deux tableaux ci-dessous des indications utiles. 11 faut 
signaler que le chiffre de la dépense saisonnière résultant du 
premier pourrait être réduit de 50 0 /0  pour de grandes instal
lations en état de bénéficier du tarif de la haute tension, c’est- 
à-dire de 0 fr. 30 le kw-h. A ce taux, la dépense serait de 
22 kw-h. X 0.30 =  6 fr. 00 par jour, c’est-à-dire de 0.00X180=
1 188 francs pour la durée de la saison.

An d r é  F er r a n t .
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pièces VOLUME JOUR
1

NUIT POINTU PUISSANCE
CONSOM.

KWII

Iv W H
JOUR NUIT POINTU

3 chambres f>.>5................... 164 1 L2 2 3 8 1.52 2.25 3.
1 salle à manger............... 68 1/2 2 1/2 1.4 0.56 0.3 1.4
Pclit salon............................ 47 3 1 1.2 0.48 2. 1.5 1.5

1 2 3
Grand salon........................ 60 2 2 0.8 1.6
*2 salh*s de bains, 1 toilette.. 41 l 1 1.2 0.48 0.4S 0.48
Galerie dégagement............. 68 5 1/2 6 1/2 1 .6 o.ta 3.5 4.15
Volume total à chaufTiT..

Total KWII p; 8.03 10.13 3.1
Prix unitaire ps r K NVil (au triple tarif de la C. P. ). F ......... 0.73 0.27 1.42

TOTAUX....... 5.85 2.80 4.30 |
Total par jour... 12.95

Total par aison 180 jours).. Francs 2 340.

I. — Tableau d'utilisation probable d’un grand appartement dans Paris, avec chauffage assuré de +  18° par — 5° à l’extérieur*
Heures d'utilisation. — Chambres à coucher : 7 à 9 et 20 à 22 ; salle à manger : 11 à 14 et 18 à 20 : petit salon : 8 à 12 e t  14 à 18, 20 à 22' 

grand salon : 16 à 18 ; bains, toilette : 8 à 9 ; et 21 à 22 ; galerie dégagement : 7 à 15. et 18 à 22.

p iè c e s VOLUME
PUISSANCE

KH
CONSOM-

K W I I

K \
JOUR

! Il
NUIT

Living-room........................................ 60 -s 
ftO-s 
15

4 1/2 
1

5 12 
3

1.6
2 .8
0.4

0 .7
î.25
0 .2

3.15
0 .2

3.85
3.75
0 .2

3 chambres........................................
Bains...................................................

Total KWH par jour.................................................. ....................................
Prix unitaire (triple tarif de la C. P. D. E.)....................................................

TOTAUX..................................................................................
Total par jour.............................................

3.35
0.73
2.45

. . . .  . 4

7.8
0.27
2.10

55
Total par saison (180 jours)................  Francs : 820

II. —  Tableau d ’u tilisation  probable d ’une m aison ind ividuelle de 4 pièces, a vec  chauffage de 4- 18° par — 5°. 
Heures d'utilisation. — Living room : 7 a 9, 10 à 15 et 18 à 21 ; chambres * 6 à 7 et 2U à 22 ; bains * 7 à 8 et 21 à 22.
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LE CHAUFFAGE ÉLECTRIQUE TUBULAIRE A BASSE TEMPÉRATURE

Son INDÉPENDANCE PAU 1.0 CA ux 
OU PAU ÉLÉMENTS DANS UN MÊME LOCAL

11 ne faudrait pas, comme une correspondance Ta donné à 
entendre, que les deux tableaux de consommation saisonnière 
qui clôturaient la chronique publiée sous le même titre et sur 
le même sujet dans le supplément commercial de L'Illustration  
du 16 février dernier, aient laissé dans quelques esprits cette 
impression fausse que le chaulïage électrique tubulaire n'était 
de nature à se prêter qu'à une installation totale, obligatoire
ment étendue à l ’ensemble d'une habitation ou du moins d'un 
appartement. Pour l ’éclaircissement de ce point, nous ren
voyons le lecteur, si besoin est. à la fois à l'information déjà 
citée du 16 février, pour une lecture plus attentive, et à celles 
qui l’ont précédée, à la même place, dans les numéros de L'Il
lustration  des 5 et 19 janvier. Au contraire, toute insta llatio i 
du chauffage électrique tubulaire est rigoureusement locale et 
indépendante. Elle est établie par pièces et l'installation d’un 
local est sans relations avec la pareille du local contigu. Il est 
de même possible d'assurer l'indépendance unitaire des élé
ments d’une même installation locale. Cette particularité ouvre 
la porte à maintes combinaisons. On peut adopter, pour un 
essai, le chauffage électrique tubulaire à titre de moyen com
plémentaire ou bien pour en doter une pièce à l'écart que des 
difficultés matérielles auraient jusque-là empêché de chauffer. 
On peut également, pour des considérations budgétaires ou 
d'opportunité, en envisager l’application progressive par étapes, 
par parties d’appartement ou d’immeuble. Il importe à cet 
égard que l'on se répète que son montage et son démontage ne 
présentent guère plus de complications et d’embarras que le 
transport d'un local à un autre de n’importe quel radiateur 
mobile à brancher sur une prise de courant.

L es  n ou velles obligations dl chauffage

On peut dire de l ’architecture contemporaine qu’elle s’est 
placée sous le signe du « baiser au soleil ■>. Elle perce dans les 
murs des ouvertures de plus en plus hautes, des baies de pius 
en plus larges, pour accueillir le grand air réputé pur, la belle 
lumière dorée, la bonne chaleur naturelle épandue par l’astre 
divin. Il est vrai qu’en vertu de la loi du revers de la médaille, 
ces béantes issues, pendant la mauvaise saison, donnent aussi 
passage aux souffles humides ou glacés de l’extérieur.

Il en résulte, pour les procédés de chauffage, des obligations 
nouvelles auxquelles les systèmes basés sur le vieux principe 
général du loyer unique à surface de chauffe réduite et à tem
pérature élevée semblent de moins en moins en état de répon
dre. C’est-à-dire que l’imperfection fondamentale de leur ren
dement s'accuse davantage au fur et à mesure que les baies 
s'élargissent.

Il est en effet constant que toute production calorique ramas
sée et brutale a pour effet de provoquer de violents courants 
ascendants d’air chaud et de vifs appels correspondants de l'air 
frais émanant des interstices des portes et des fenêtres. 11 en 
résulte des remous perpétuels qui engendrent de pénibles iné
galités de température intérieure et brassent inlassablement 
l’air. Les poussières, dans ce mouvement, sont entraînées du 
sol vers les radiateurs où elles sont calcinées. Le produit de 
leur combustion se répand dans l'atmosphère où. dans le cours 
de l'acte respiratoire, les occupants sont bien obligés d'en 
absorber leur quote-part. On comprend, dès lors, que plus s’ac
croît la surface des parties vitrées en contact avec l ’extérieur, 
pius la pénétration de l’air extérieur devient abondante et plus 
les remous découlant de cette intrusion sc font sentir.

Les méthodes de l'architecture contemporaine ont donc pour 
effet, sinon pour tendance, on le voit, de compliquer le pro
blème du chauffage. A l’heure qu'il est. le système électrique 
tubulaire est virtuellement le seul qui satisfasse par définition 
à ces complications. Non seulement sa production calorique

émise à une température modérée et par de larges surfaces 
horizontales prévient les courants ascendants d’air chaud et. 
par suite, les appels correspondants d'air frais, mais la légè
reté, le faible encombrement et la m obilité de ses éléments 
chauffants permettent de les disposer au-dessous ou dans le voi
sinage immédiat des issues, de manière à opposer à la pénétra
tion de l ’air extérieur de véritables et très efficaces écrans 
protecteurs. De sorte que la surface des baies demeure sans con
séquences sur l'uniformité des températures intérieures.

L 'application  aux  établissem en ts publics

DU CHAUFFAGE ÉLECTRIQUE TUBULAIRE

On voudra bien admettre que les vertus du procédé recom
mandables pour l’habitation privée le sent au même titre pour 
les locaux collectifs ou publics, édifices religieux, salles de 
spectacles ou usines. La douceur contrôlée à volonté et 1 unifor
mité de son rendement étroitement conditionné par les varia
tions de la température extérieure et lim ité aux besoins réels 
qu’il ne dépasse pas, le désignent spcialcmcnt aux établisse
ments dans lesquels se fait sentir la nécessité de réaliser des 
conditions d’hygiène permanentes et rigoureuses.

Dans une église, dans une salle de spectacle ou de réunion, 
des éléments convenablement disposés sous les banquettes et 
aux points de pénétration de l’air froid détermineront l’atmo
sphère désirable avant l ’arrivée du public. A ce moment-là, 
c'cst-à-dire au moment où l’enceinte sera virtuellement rem
plie et avant le réchauffement excessif des zones supérieures de 
celle-ci, on pourra suspendre le chauffage, les calories indivi
duelles produites par l ’assistance pouvant généralement être 
considérées comme suffisantes au maintien d’une température 
normale. Il suffira de laisser sous courant les éléments com
mandant les portes afin d’éviter la formation de courants d’air. 
Cette façon de faire n’aura pas seulement pour conséquence 
une importante économie de consommation. Elle préviendra la 
surchauffe de l’enceinte. Elle épargnera aux personnes présen 
tes l’horrible touffeur irrespirable que le théâtre et le cinéma
tographe infligent quelquefois à leurs fidèles.

Il faut observer d'autre part que l’utilisation des salles de 
spectacle se place d’ordinaire aux heures creuses du jour, ce qui 
assure à leurs administrations le bénéfice d'un tarif réduit. On 
peut donc conclure hardiment qu’en pareil cas le chauffage 
électrique tubulaire procure une solution de chauffage supé
rieure pour les frais de fonctionnement inférieurs à ceux de- 
tout autre procédé.

A l ’école et  a i.’hopital

Il en est de même à l'école. A l'école, la dépense d’exploita
tion pourrait ne pas entrer en ligne de compte, en présence des 
préoccupations et obligations d’hygiène qui doivent, théori
quement du moins, l’emporter sur toute autre considération.

Mais l'école est précisément un lieu d’élection, pour ainsi 
dire, du chauffage intermittent. Les heures de présence de sa 
jeune population ne dépassent guère le chiffre de 20 par se
maine. Dans le cours de celles-ci, en outre, la densité de cette 
même population fournit à la température des classes un ap
point mouvant de calories. On saisit là l’importance du gas
pillage et les inconvénients d’un chauffage rigide. En Angleterre, 
où l’on pratique volontiers l’école de plein air ou de demi- 
plein air, l ’adoption du chauffage électrique tubulaire Mécano» 
se généralise rapidement dans les bâtiments scolaires, parce 
que l’on s’est aperçu des possibilités qu’offre le système de 
garder les baies ouvertes même en hiver, sans risquer d’intro
duire à l’intérieur une température trop basse, les éléments 
chauffants placés en dessous des fenêtres exerçant, par le rideau 
qu’ils dégagent, le tamisage et l'adoucissement de l’air exté
rieur, dans des conditions suffisantes pour que ce dernier soit 
aisément supporté.



mil
Si l’on veut bien considérer l'importance des variations de 

température mensuelles, journalières et horaires accusées par 
les deux graphiques reproduits ici et qui reposent sur les sta
tistiques même de l'Office national météorologique, ou sera 
amené à tenir pour constant qu'aucun système de chauffage ne 
pourra être considéré comme rationnel, économique et hygié
nique s’il n’est pas en étal de fournir une production apte à 
épouser rigoureusement un mouvement aussi permanent et 
aussi divers.

Mais, auprès du grand facteur général que constituent les 
incessantes oscillations de la chaleur solaire, un facteur secon
daire important entre en ligne de compte dans les plans d éta
blissement d'une installation de chauffage. Ce sont les déperdi
tions de chaleur intérieure qui se produisent par les parois 
du local en contact avec un milieu extérieur plus froid. .A ce 
côté du problème, le chauffage électrique tubulaire apporte, par 
sa conception même, une solution à peu près totale. Par suite 
du peu d’encombrement de ses surfaces chauffantes, divisibles 
en tronçons linéaires de 50 centimètres à 5 mètres et de la

Il est également bien connu que les déperditions 
sont la résultante du déséquilibre existant entre la tempéra
ture intérieure et l ’extérieure. Elles sont donc en étroit rap
port indirect avec la température intérieure des locaux où elles 
se produisent, c’est-à-dire qu’elles seront d’autant plus rapi
des et plus intenses que la différence entre cette température 
intérieure-là et la température extérieure sera plus grande. Au 
contraire, elles seront d’autant moins sensibles que la dou
ceur et l’uniformité de la température intérieure du local visé 
atténueront l'inévitable déséquilibre. C’est pourquoi le refroi
dissement des locaux chauffés par le système électrique tubu
laire est beaucoup plus lent qu’avec tout autre système de 
chauffage. Des expériences répétées ont fait constater qu'un 
arrêt de chauffage d une durée de 2 à 3 heures n'entraînait 
qu un abaissement de 1 à 2° de la température intérieure. 
Cette particularité précieuse a pour effet de permettre sans 
inconvénient des arrêts systématiques pendant les heures dites 
■ de pointe ». qui sont celles où la consommation étant le 

plus considérable, le prix du courant est le plus élevé. De

Courbes symétriques des variations horaires de température et des consommations moyennes horaires 
,... avec le système électrique « Mécano » dans la région parisienne.

I . températures moyennes d’octobre à avril.
C . moyennes correspondantes de cons ommation pendant la meme saison.

facilité avec laquelle elles se prêtent à un développement hori
zontal. de véritables rideaux de chaleur peuvent être créés ie 
long des murs mal exposés, au-dessouS des fenêtres et de? 
baies vitrées donnant accès à l'air du dehors. Ce dispositif a 
naturellement pour résultat de réduire les déperditions au m i
nimum. De sorte que dans le chauffage « Mécano ». une puis
sance installée d’environ 25 watts par m3 est suffisante à assu
rer 18° à l’intérieur d’une pièce de construction normale, par 
—5° de température extérieure. D'autre part, il a été reconnu 
que la consommation se réduisait d’approximativement 5 
par relèvement de 1° de la température extérieure. Dès lors, 
il est facile d’établir que, dans une région de température 
modérée comme Ja région parisienne, où la moyenne de la 
saison est de +7°. la consommation moyenne horaire ne dé

passera pas 10 watts.

même on a observe que t arrêt de chauffage prolongé pendant 
la totalité de la nuit ne donnait pas lieu à un refroidisse
ment sérieux des locaux. Le maximum d’abaissement enre
gistré a été de 4 à 5° poux les nuits les plus fi ides.

©es chiffres récemment énoncés à la tribune même du 
Conseil municipal de Paris ont fait ressortir que pour produire 
1 kilowatt de force il ne faut pas même 1 kilogramme, mais 
seulement 855 grammes de charbon. On ne saurait donner un 
témoignage plus significatif de l’intérêt économique universel 
du chauffage électrique, qui n'a véritablement plus rien d’un 
chauffage de luxe, mais réunit au contraire toutes les carac
téristiques pratiques hygiéniques du chauffage pour tous.

André Fer r a n t .
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Rcjr* Com. Seine -216.217 B

LE CHAUFFAGE RATIONNEL A L’ÉCOLE
(Extrait de l'Illustration du 37 décembre 1930)

Il n’y a plus à parler de la supériorité 
générale du chauffage électrique sur tous les 
autres modes de chauffage. La question est désor
mais démontrée, le problème résolu. Cependant, 
entre tous les procédés d amplication auxquels le 
chauffage électri
que se prête, il est 
encore permis et 
même désirable de 
choisir. Le plus 
souple sans contre
dit, le plus ration
nel, le plus parfait, 
par suite de la for
me sous laquelle il 
se m anifeste, il 
semble bien que ce 
soit celui qui a été 
présenté pour la 
première fois aux 
lecteurs de ce jour
nal, il y aura bien
tôt deux ans, en 
jan v ie r 1929. Ce 
système “Mécano» 
que l’on n'aura pas 
la p ré ten tion  
d’avoir révélé ici, 
mais qui peut de
voir, tout de même 
une part de la po
pularité lég itim e 
qu’il est en train 
d ’acq u érir, aux 
descriptions appro
fondies qui en ont 
été données à cette 
place, possède la 
vertu majeure, on 
s’en souvient, de 
procéder moins 
peut - être de la 
science proprement 
dite que du simple 
bon sens. Son ori 
ginalité cap ita le  
consiste, tenant 
compte de quelques 
lois élém entaires 
de physique, non 
pas à les dédaigner 
et à les subir, com
me l’ont fait et le 
font toutes les au
tres combinaisons 
dechauffagedepuis ,., », , „„ , ,mie le monde est I. ceqle des tilles de laque le menue es. c h a u ffé e  toui entière a u  <monde, mais à les
respecter et à les tourner avec une triomphante 
élégance. Il n'était que d'y penser. Témoins : 
Colomb et son œuf.

Cheminées, poêles, radiateurs et autres appa
reils similaires constituent ou développent inva
riablement des surfaces de chauffe verticales, à 
haute température et concentrées en un point du 
local à réchauffer situé presque toujours à l'op
posé de la surface de refroidissement. Qu'arrive- 
t-il dès lors? C’est que l’air au contact de la sur
face chauffante est rapidement surchauffé, qu'il 
acquiert par là une vive allure ascensionnelle.

que son déplacement violent détermine des appels 
correspondants d'air iroid, c'est-à-dire toute une 
circulation intérieure à laquelle participent natu
rellement les poussières du sol. Entraînées sur la 
surface chauffante, ces dernières s y brûlent et 

leur com bustion 
contamine 1 atmos
phère. La partie 
chaude du courant 
ainsi créé occupe 
les régions supé
rieures de la pièce. 
La partie froide 
baigne les pieds 
des occupants de 
celle-ci. Ce bras
sage perm anent 
provoque une per
manente inégalité 
de température.

Le principe du 
système “Mécano» 
est, au contraire, 
on le sait, de mul
tiplier les éléments 
chauffants, de leur 
donner un grand 
développement ho
rizontal et de les 
disposer de préfé
rence au - dessous 
des surfaces de re
froidissement, de 
manière que leur 
action, dérivant en 
outre de l'utilisa
tion d'une tempé
rature basse ou 
moyenne, tisse au- 
devant d 'e lles  

comme un perpé
tuel rideau protec
teur. D’autre part, 
1 air qui se meut le 
long de ces élé
ments, par suite 
de la brièveté de 
son contact avec 
eux, n ’absorbe 
qu’une faible quan
tité de chaleur, ne 
reçoit qu'un pou
voir ascensionnel 
modéré et, par con
séquent. se diffuse,

j c  de Monceau, ù Paris. !jilue enauffape électrique Mécano. >oite, au lieu .se masser précipi
tamment dans les hauteurs du local. Ainsi la 
température est d'une création uniforme dans 
toute l'étendue de celui-ci et dans ses deux dimen
sions verticale et horizontale. Les phénomènes de 
tirage au sol sont nettement abolis.

C’est peut-être à l’école qu'il faut le plus redou
ter, le plus éviter les inconvénients d'un chauf
fage défectueux, c'est-à-dire les conséquences géné
rales de tout chauffage à surface chauffante 
verticale, unique et de haute température. 
L'atmosphère pesante d'une pièce qu’il faudra 
surchauffer pour obtenir une température suffî-
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sanie dans ses basses régions prédispose aux congesiions l'enfant plus encore que l'adulte, l'alourdit 
davantage parce qu'il est' de moindre résistance physique et rend par là même son attention pénible 
et médiocre, ramène à presque rien sa puissance de travail. En un moment où le surmenage scolaire 
vient de retenir l'attention des pouvoirs publics et où l'on sé préoccupe de réduire les heures consacrées 
à l’étude, il importe de réunir dans les locaux scolaires les conditions les plus favorables à ce que l’enfant

profite utilement des leçons qui lui sont données. D’un 
[joint de vue plus général, il importe enfin de se repré
senter qu'un état congestif prolongé exerce sur la crois
sance des répercussions dangereuses. Ce ne sont pas 
seulement les intempéries de la mauvaise saison qui 
font que les fins d'hiver accusent, chez nos écoliers, un 
état sanitaire diminué.

Il est donc d un intérêt très net de noter que les 
applications à l'école du système de chauffage «Mécano» 
ont donné des résultats concluants. L’école des filles 
de la rue de Passy, à Paris, par exemple, est chauffée 
tout entière par ce procédé, qui, au dire de ceux qui 
en ont apprécié les bienfaits, y a ramené le printemps. 
Le volume global de 5.800 mètres cubes de cet établis
sement a nécessité l’installation dune puissance de 
175 k\v pour une consommation annuelle prévue de 
85.684 kwh. Cependant, la consommation réelle au cours 
de l'hiver dernier n'a pas dépassé le chiffre de75.657kwh. 
Dans les prévisions, le supplément pour la ventilation c’est 
à-dire le complément de température nécessité par l'ou
verture des issues des classes pendant les récréations 
figure pour 7.000 kwli.

La grande souplesse du chauffage «Mécano» tributaire 
comme on l'a dit en de précédentes études, d’un réglage 
automatique, à l’aide de thermostats, intervient de la 
manière la plus heureuse en cette matière de renouvel

lement de l'air, inévitable, indispensable, mais aussi générateur d'un refroidissement prolongé des locaux, 
dès lors que l'on ne se trouve pas en presence d'un chauffage à mise en température rapide. D'une courbe 
de température journalière enregistrée rue de Passy et qu il serait intéressant de reproduire si les dis
ponibilités de cette page ne se trouvaient trop mesurées, il résulte qu'à peu près invariablement, chacun 
des jours de la semaine, la longue suspension du milieu de la journée pour le déjeuner provoque une 
chute d'au moins 2° 3 4 à 3» de la température intérieure. Mais, dès 14 heures, le redressement conve
nable est opéré. De même, le matin, le chauffage mis en action à 7 heures, à partir d une température 
donnée, procure, en moins d’une heure, avec une rigoureuse progressivité, les quelques degrés destinés 
à porter la température des classes au niveau exigible en un local où l’immobilité est de rigueur.

La Société Mécano Française, qui a maintenant son siège 19, rue Louis-le-Grand, vient de terminer 
onze autres installations, déjà mises en service au cours du mois qui s’achève, dans autant d'écoles de 
la Ville de Paris: 18, rue de Sèvigné, 15, rue de . ..jumeau, il. rue d'Argenteuil, 11, rue Yivienne, 11, rue 
Pierre lîullet. 6, rue Saint-Germain-l’Auxerrois, 39, rue Meslay. 21, rue Hamelin, 28, rue de Villejuif, 
35. rue des Bourdonnais et 44, rue des Jeûneurs. Dans toutes, et indépendamment des thermostats 
réglant automatiquement la température à un degré près, des appareils également automatiques effec
tuent les mises en circuit et les coupures de courant, en dehors de toute surveillance et, partant, de 
tous frais de main-d'œuvre, limitant, stric
tement le fonctionnement du chauffage 
aux heures d’occupation des locaux. Ce 
dispositif d'ensemble déjà si ingénieux 
est complété par un dernier perfection
nement qui consiste dans l'aménagement 
en un point central du bâtiment, le bu
reau du directeur, par exemple, d'un 
tableau comprenant un voyant lumineux 
et un interrupteur par local chauffé. Par 
là s'exercent à la fois le contrôle visuel 
et la commande à distance du fonction
nement de l'installation totale et de cha
cune des parties de celle-ci individuel
lement.

On a dit plus haut que la consommation 
de l’école des filles de la rue de Passy. 
pendant l'hiver 1929-1930. avait été de 
75.657 kwh. Elle peut être considérée 
comme normalement moyenne, cet hiver- 
là ayant été long s'il n’a pas été rigou
reux. Les évaluations officielles assi
gnaient à une école de la même impor
tance une consommatoin de charbon voi
sine de 80 tonnes. C’est la confirmation 
pratique de l'équivalence en pouvoir 
chauffant du kwh. et du kilt de charbon.

Sur ce chapitre de la dépense de com- Une sa lle  de cla sse  : le  long des m urs, les éléments ehaull'ants
buslible. si la place ne manquait ici pour horizontaux et d'une grande surlace,
cela, on établirait aisément, par des chif
fres précis, que la relation des frais de chauffage d'un même établissement par le système « Mécano » et 
par le chauffage au charbon est de l’ordre de 30 à 44 en faveur du premier. A Bry-sur-Marne, aux por
tes de Paris, 1’ application de celui-ci au groupe scolaire de la commune, d’un volume global de 16.550 
mètres cubes et pour une puissance installée de 500 kw. donnera lieu à une économie annuelle de 30.000 
francs sur les devis de chauffage central les plus optimistes. Des résutats identiques sont apparus à 
l'Ecole primaire supérieure de garçons de Pont-l'Abbé, à l'Ecole maternelle de la rée Dussoubs, à Paris.

C’en est assez pour faire justice de la légende qui classait « chauffage de luxe » le chauffage élec
trique. L’expérience a maintenant triomphé du préjugé.

I m p . R . Rémond. A sn ièr es .
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